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Rapport d’analyses

N° échantillon DO 00.RIVA.119870 Provenance de I'échantillon Commune de Rivaz
Date prélévement 04-05-2023 Lieu de prélévement Douches plage
Méthode de prélevement MON-EPR-01

Date d'analyse 05-05-2023 au 15-05-2023 Préleveur Client externe

Parameétres microbiologiques

Méthode Paramétre Résultat Unité Norme i
MON-ABA-16* Légionella spp 0 UFCA VM: 1000

VM: Valeur maximale selon OPBD™*

** Ordonnance du DFI| sur l'eau potable et I'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramétres analysés (OPBD™).
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Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramétres analysés (OPBD**).
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Dr ingénieur — chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas étre reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de I'eau.

Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent étre obtenus auprés du laboratoire.

Nous attirons votre attention sur le fait que si I'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne sau-
rait étre engagée au-dela de la partie strictement analytique.

Les résultats concernent que I'échantillon soumis a I'analyse.
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